
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που πρωτοεμφανίστηκε σαν σχέδιο τον 08.2011 οριστικοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 

2012: Στο ΦΕΚ Β΄ 2776/15-10-2012 περιλαμβάνεται η Κ.Υ.Α. με Αριθ.οικ. 4102/819, η οποία περιγράφει τον «Καθορισμό των 

Τεχνικών Προδιαγραφών για τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) και την τροποποίηση του Άρθρου 30 

(εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού». 

Στην ΚΥΑ περιγράφεται ο Τεχνικός Κανονισμός μαζί με τα προσαρτήματά του με τα οποία καθορίζονται οι Τεχνικές 

Προδιαγραφές για τα ΕΔΗΕ των οικοδομών για υπηρεσίες φωνής, δεδομένων, εικόνας και κτιριακού αυτοματισμού. 

Οι απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτήν την ΚΥΑ για τις εγκαταστάσεις ΕΔΗΕ είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε όλα τα νέα 

κτίρια, των οποίων η οικοδομική άδεια θα εκδοθεί μετά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (δηλαδή από 15/10/2012) και όπου 

απαιτούνται εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. 

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ΚΥΑ: 

-Καταργείται ο ισχύων «Κανονισμός Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών» (Απόφαση ΟΤΕ, ΦΕΚ Β΄ 767/31-

12-1992). 

-Η παράγραφος 3 του Άρθρου 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού, ο τίτλος της οποίας αναφέρεται στις εγκαταστάσεις ασθενών 

ρευμάτων, τροποποιείται ως εξής: «Εγκαταστάσεις Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών – Ασθενών Ρευμάτων».  

 

Η ΚΥΑ αυτή θέτει νέες απαιτήσεις και συνδέεται με πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.  

Επισήμανση: Άγνοια Νομοθεσίας δεν αιτιολογείται ούτε δικαιολογείται, ειδικά για υπεύθυνους 

ηλεκτρολόγους 

Του Γιώργου Σαρρή  

http://www.sarrisg.gr/n/?Hlektrologiki_Nomothesia:FEK_gia_Es._Diktya%26%23160%3BHl._Epikoinwniwn%26%2316

0%3B%28EDHE%29 

http://www.sarrisg.gr/n/index.php?download=FEK_2776_15_10_2012.pdf

